Bezirksregierung

Umweltinspektionsbericht Mdnster

Verdffentlicht am: 21.10.2013 von Dezernat 54
Aktenzeichen: 500-0391081/0001.B

Anlagenbetreiber:
Kreisstadt Steinfurt

Art und Bezeichnung der Anlage:
IED-Anlage: nein
Klaranlage Steinfurt-Borghorst Stid

Standort:
Minsterstiege 54, 48565 Steinfurt
Datum der Uberwachung: 05.06.2013 Dauer der Uberwachung: 4

Die Uberwachung erfolgte:
angemeldet

Zustandige Uberwachungsbehorde:
Bezirksregierung Munster

beteiligte Behorden
Kreisstadt Steinfurt

Umfang der Uberwachung:

Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlagen der Uberwachung:
§ 116 LWG i.V.m. Uberwachungskonzept

Ergebnis der Uberwachung:

Keine Méngel: ja
Geringfligige Mangel*: nein
Erhebliche Mangel2: nein

Schwerwiegende Mangel: nein

Veranlasste MalRnahmen:
entfallt

! Geringfuigige Méngel sind festgestellte Verst6R3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu
Umweltbeeintrachtigungen fuhren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestétigt
die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

? Erhebliche Mangel sind festgestellte VerstoRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeintrachtigun-
gen fuhren kdnnen. Die Beseitigung dieser Mangel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschlieBender Vollzugsmeldung
zu fordern. Die Méngelbeseitigung soll zeitnah vor Ort tiberpriift und dokumentiert werden.

3 Schwerwiegende Mangel sind festgestellte Verstolie gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheb-
lichen Umweltbeeintrdchtigungen fihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Betreiber ist unverziglich zu for-
dern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prifen. Die Mangelbeseitigung ist zeitnah zu tberprifen und zu
dokumentieren.



